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INFORME TECNICO

Descripcidn constructivay justificativade construccion temporal formada por casetade madera.
(Dimensiones 4x2 m)
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INFORME TECNICO

Descripcidn constructivay justificativade una construccion temporal formada por casetade madera
(Dimensiones 4x2 m)

1.-  MEMORIA DESCRIPTIVA'YY CONSTRUCTIVA

1.1.- INTRODUCCION

CULLERE-RENDE, S.L., con C.I.F: B-25.665.548, con direccion a efectos de notificaciones ¢/ Miracle,
9. bajos, 1°, de 25600 Balaguer, y en su representacion:

Pablo Culleré Varea, arquitecto colegiado n° 4.436 del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragén con
D.N.I.: 25.160.761-A, formando parte del despacho profesional C+R arquitectura sito en ¢/ Maria Anzizu, 31-
33. Bajos, de 25730 Artesa de Segre (Lleida), y actuando en el ejercicio libre de su profesién, expone:

Que por encargo de DANICO EVENTS 2020, S.L. y con direccion a efectos de notificaciones en calle

Alt Urgell, 9, 25200 Cervera; se redacta el presente INFORME TECNICO, de la descripcién constructiva y
justificativa de construccion temporal formada por caseta de madera de dimensiones 4x2m.

1.2.- OBJETO DEL INFORME
El presente Informe describe las caracteristicas generales de una construccion temporal "modelo
Kiosco" de dimensiones 4x2m, formada con perfileria de acero y cerramientos de madera natural tratada,

tanto desde el punto de vista constructivo como de la justificacion de la normativa de obligado cumplimiento
en vigor.

1.3.- DESCRIPCION GENERAL

Como se ha comentado, se trata de una construccion sencilla de una Unica altura y una superficie
méaxima de 8 m?, formada por elementos estructurales de acero y cerramiento de listones de madera natural
tratada.

Estas construcciones se destinan principalmente al alquiler para participar en ferias y actos urbanos
ubicados en grandes espacios adecuados a tales efectos.
1.3.1.- Tipologfa geométrica:

e Modelo Kiosco: 8 m?. Dimensiones: 4 x 2 m.

El modelo tendra las siguientes medidas generales:

e Altura lateral: 2.10 m
e Altura central: 2.90 m
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INFORME TECNICO
Descripcidn constructivay justificativade una construccion temporal formada por casetade madera
(Dimensiones 4x2 m)

1.3.2.- Tipologia constructiva:

e Construccion temporal de una altura, montable y transportable a partir de una base
estructurada con perfileria soldada, sobre la que se fijan los paramentos laterales
perimetrales..

e Materiales basicos utilizados: Estructura de acero galvanizado y cerramientos exteriores e
interiores con listones de madera maciza de pino nérdico de 28 mm de espesor. Todos
ellos disponen del marcado CE correspondiente.

El modelo dispone de:

- 1 puerta en la parte trasera de madera maciza con cerradura

- 1 Abertura delantera con barra y contraventana basculante para atender con
sistema hidraulico de 800 Ny cerradura.

- 2 Aberturas laterales con barra y contraventana basculante para atender con
sistema hidraulico de 600 N y cerradura.

El interior esta formado por un Unico espacio con los siguientes acabados:

- Pavimento de madera de ecume de 22 mm.
- Techo protegido con tablero de madera de ecume.
- Acabado con barnizado con lasur.

El facil montaje sera realizado por personal cualificado y no necesitara de medios auxiliares
ni herramientas especiales.

1.4.- INSTALACIONES Y OTRAS CARACTERISTICAS

Para su correcto funcionamiento, dispone de una instalacién eléctrica formada por un cuadro
general de mandoy proteccién, un punto de iluminacion formado por un fluorescente y tres enchufes de 16A.

No contempla la instalacion de fontaneria ni calefaccion, puesto que se trata de una construccion
temporal con un uso determinado, que no requiere de ocupacion fija, y por tanto, no esta acondicionada a
tales efectos.

2
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INFORME TECNICO

Descripcidn constructivay justificativade una construccion temporal formada por casetade madera
(Dimensiones 4x2 m)

2.-  MEMORIA JUSTIFICATIVA

La construccién temporal objeto del presente informe cumple con la normativa de obligado
cumplimiento vigente.

2.1.- CUMPLIMIENTO CODIGO TECNICO DE EDIFICACION

El Codigo Técnico de Edificacion (CTE) entiende por edificio toda construccion fija, hecha con
materiales resistentes, para habitacion humana o para albergar otros usos, lo que obviamente excluye las
instalaciones temporales.

No obstante, su no inclusion en el ambito de aplicaciéon del CTE no impide que, en ausencia de
reglamentacion especifica, las diferentes Administraciones Publicas y Organismos Oficiales puedan, en
ejercicio de sus competencias, hacer extensiva a las instalaciones temporales aquellas exigencias del CTE
que consideren necesarias y técnicamente compatibles con ellas.

Por ello, en el presente documento, se justifica técnicamente el cumplimiento de los Documentos
Basicos que conforman el CTE y que afectan a la construccion en cuestion, y que es:

-CTE-DB-SI

2.1.1.- CTE- DB- SI: seguridad en caso de incendio

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.(BOE
num. 74, martes 28 marzo 2006)

Articulo 11. Exigencias basicas de seguridad en caso de incendio (Sl).

1. Elobjetivo del requisito basico "Seguridad en caso de incendio" consiste en reducir a limites aceptables
el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran dafnos derivados de un incendio de origen accidental,
como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Parasatisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de forma
que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados
siguientes.

3. El Documento Basico DB-SI especifica parametros obijetivos y procedimientos cuyo cumplimiento
asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad
propios del requisito basico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios,
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacion el «Reglamento de seguridad
contraincendios en los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias basicas se cumplen
mediante dicha aplicacion.

11.1 Exigencia bésica Sl 1: Propagacion interior: se limitara el riesgo de propagacion del incendio
por el interior del edificio.

11.2 Exigencia basica Sl 2: Propagacion exterior: se limitara el riesgo de propagacion del incendio
por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.

11.3 Exigencia basica Sl 3: Evacuacién de ocupantes: el edificio dispondra de los medios de
evacuacion adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro
dentro del mismo en condiciones de seguridad.

11.4 Exigencia bésica Sl 4: Instalaciones de proteccién contra incendios: el edificio dispondra de
los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la deteccion, el control y la extincién del
incendio, asi como la transmision de la alarma a los ocupantes.
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INFORME TECNICO

Descripcidn constructivay justificativade una construccion temporal formada por casetade madera
(Dimensiones 4x2 m)

11.5 Exigencia basica Sl 5: Intervencién de bomberos: se facilitara la intervencion de los equipos de
rescate y de extincion de incendios.

11.6 Exigencia basica Sl 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendra
Su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores
exigencias basicas

La construccion temporal, objeto del presente informe cumple con las siguientes exigencias basicas:

Exigencia basica Sl 1: Propagacién interior
Dado que se trata de un Unico espacio, abierto al exterior no debe cumplir este requisito

Exigencia basica S| 2: Propagacién exterior

Al tratarse de una construccidon moévil y temporal, su ubicaciéon siempre se realiza en espacios
exteriores amplios con marcadas separaciones entre construcciones similares y muy alejados de otras
edificaciones de caracter permanente. Por tanto, no es de aplicacion esta exigencia basica.

Exigencia basica S| 3: Evacuacion de ocupantes

Aunqgue el uso al que se destina esta construccion no se encuentra predefinido, puesto que depende
de las necesidades del cliente final, puede asimilarse al uso comercial: Su ocupacion maxima es de 4
personas.

Se garantiza la evacuacion desde el interior del espacio mediante una puerta de acceso directo al
exterior.

Exigencia basica Sl 4: Instalaciones de proteccién contra incendios
Al tratarse de una construccion moévil y temporal, no requiere ninguna instalacion de proteccion
contra incendios.

Exigencia basica S| 5: Intervenciéon de bomberos

Al tratarse de una construccion movil y temporal, su ubicacion siempre se realiza en espacios
exteriores amplios con marcadas separaciones entre construcciones similares y muy alejados de otras
edificaciones de caracter permanente. Por tanto, no es de aplicacién esta exigencia béasica.

Exigencia basica S| 6: Resistencia al fuego de la estructura
Por la sencillez de la construccion y la muy baja ocupacion definida con anterioridad y dado que su

uso exacto no se ajusta con ninguno de los definidos en el DB-SI, no se considera un requerimiento esencial
justificar la resistencia al fuego de la estructura.

2.2.- CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS ESPECIFICAS

En el presente documento, se justifica técnicamente el cumplimiento de la siguiente Normativa
especifica de obligado cumplimiento:

- REBT: RD 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico de baja
tension.

2.2.1.- Reglamento electrotécnico de baja tension.
La instalacion eléctrica se adapta a las disposiciones reglamentarias vigentes.

Suministro de energia eléctrica
Es suministrada por la empresa suministradora en un sélo punto y para la totalidad de la potencia
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INFORME TECNICO

Descripcidn constructivay justificativade una construccion temporal formada por casetade madera
(Dimensiones 4x2 m)

necesaria.

Sistema de proteccién
La instalacion realizada tiene una potencia maxima instalada de 3,5 kW y adopta los siguientes
sistemas de proteccion por la seguridad de las personas, de los aparatos y de las instalaciones.

- Proteccion contra sobreintensidades. Se realiza mediante la instalacion de interruptor
magnetotérmico o fusible calibrado, en el origen de los circuitos y a las derivaciones de
estos cuando sea conveniente. El calibre de estas protecciones es el adecuado para
proteger de manera eficiente a los usuarios, aparatos e instalaciones. El dimensionado de
los conductos se realiza teniendo en cuenta las intensidades maximas admisibles, las
cuales, se encuentran en las tablas correspondientes del Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension.

Caidas de tension

Se establecen unas caidas maximas de tension del 3 % en el circuito de iluminacion y del 5 %
cuando sean de fuerza motriz, los dos porcentajes son en relacion a la tensiéon nominal. Esta caida de
tension se extiende desde la CGP (Caja General de Proteccion), hasta los extremos de los circuitos
considerandolo en el calculo, cuando los receptores funcionan simultaneamente.

Canalizaciones

El interior de la caseta no tiene clasificacion de exterior ni de espacio himedo. Por tanto, las
canalizaciones se realizaran con el mismo tipo de conductores dentro de conductos aislantes de PVC rigido
montados superficialmente y canalizaciones de tubo corrugado en montaje empotrado. No se contempla la
instalacion de conducciones eléctricas bajo las conducciones susceptibles de producir condensaciones.

Mecanismos y aparatos de iluminacion
Para una mejor proteccién y localizacién de averias, cada interruptor o toma de corriente dispondra
de un cortocircuito adecuado, a pesar de que la derivacién disponga de proteccion propia.

2.3.- CONCLUSION

Con todo lo expuesto se cree haber cumplido con el objetivo del presente Informe técnico, objeto de
aprobacion por los diferentes Organismos Oficiales.

Y a los efectos oportunos, firmo el presente Informe Técnico sobre la descripciéon constructiva y
justificativa de construccion temporal formada por una caseta de madera de dimensiones 3x2 m.

En Binéfar, a 1 de diciembre de 2019

Fdo.: Pablo Culleré Varea
Arquitecto
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INFORME TECNICO

Descripcién constructivay justificativade una construcciéon temporal formada por casetade madera

ANEXO I: DOCUMENTACION FOTOGRAFICA
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INFORME TECNICO

Descripcién constructiva y justificativa de una construccion temporal formada por caseta de madera
(Dimensiones 4x2 m)

1.-  CERTIFICADO DE SOLIDEZ

CULLERE-RENDE, S.L., con C.I.F: B-25.665.548, con direccion a efectos de notificaciones ¢/
Miracle, 9. bajos, 1°, de 25600 Balaguer, y en su representacion:

Pablo Culleré Varea, arquitecto colegiado n® 4.436 del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragdn
con D.N.I.: 25.160.761-A, formando parte del despacho profesional C+R arquitectura sito en ¢/ Maria
Anzizu, 31-33. Bajos, de 25730 Artesa de Segre (Lleida), y actuando en el ejercicio libre de su profesion,

EXPONE:

Que por encargo de DANICO EVENTS 2020, S.L. y con direccion a efectos de notificaciones en
calle Alt Urgell, 9, 25200 Cervera; se redacta el presente INFORME TECNICO, de la descripcion
constructiva y justificativa de construccion temporal formada por caseta de madera de dimensiones
4x2m.

CERTIFICA:

Que se han examinado las condiciones de solidez y seguridad de la estructura y las
instalaciones de la construccion temporal correspondientes a la caseta de madera modelo Kiosco de
dimensiones 4x2 m, habiendo comprobado que relnen las condiciones de solidez y seguridad
necesarias para dedicarlas a esta actividad y se ajustan a la documentacion técnica de instalacion
facilitada por la empresa fabricante.

Y para que conste a los efectos oportunos y a peticiéon de la parte interesada, se extiende y
firma el presente Certificado de Seguridad y Solidez en Binéfar, a 1 de diciembre de 2019

— .A.

Fdo.: Pablo Culleré Varea
Arquitecto
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